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JP1: OFF Mode

AO1 = OFF

AO1 = MIN

O
PA

-S

1 2
GNDV+ AI AO

3 4

L     N

AI : 0/2....10 VDC

AO : 0/2....10 VDC
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Stellgeber MZ3-V11
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24 VAC
5 VA
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0...10 VDC       
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Schema für Anschluss MZ3 und SxC(2) an AEPS
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Anschluss Volumenstromregler: 
A: Zuluft Master
B: Abluft Parallel
C: Abluft Slave
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